Gy6r-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Féosztaly

Laboratériumi Osztaly

TEFONAZ Laboratérium
A NAH idltal NAH-1-1341/2019 szimon akkreditalt vizsgalolaboratérium.
9024 Gy®r, Jésika u. 16. Tel.. (96)418-044, Fax.: (96)418-068

Iktat6szam:
Minta sorszam:
Oldalszam:;
Megrendeld neve:

Mintavevé:

Mintavétel helye:

IVOVIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Telepiilés- és kornyezet-egészségiigyi kémiai és mikrobioldgiai laboratérium

56-138 /2021
56-1-362
172

AQUA Szolgaltato Kft

Csehiné Baranyi Andrea és Kiss Adrienn e s
akkreditalt mintavétel
Hansagliget Lsz. kit
9241 Hansaigliget

Al \,UA ‘wasgjiﬁ Lo
9200 Mosonmagyarévar, Timfoldgyari utrzr'—« o

i
4
Mintavétel ideje: 2021. 03. 02. Ciateeanio
Minta beérkezési ideje: ~ 2021. 03. 02. ;
Vizsgélat kezdete: 2021. 03. 02.
Vizsgalat befejezése: 2021. 03. 24. | — "fosszumeze; ’SfVén __}
Megrendelés targya: ivoviz mikrobiolégiai , kémiai vizsgalata BacS ka: Tam
Vizsgilt komponens Koncentricié Vizsgalati médszer ]
Coliformszam 100 mL-ben 0 MSZ EN ISO 9308-1:2015 ]
Escherichia coli szama 100 mL-ben 0 MSZ EN ISO 9308-1:2015
Telepszam 22 °C-on 1 mL-ben 0 MSZ EN ISO 6222:2000
| Fluorid mg/L 0.34 MSZ 448-17:1986 2. fejezet
| Bér mg/L <0.15 MSZ 10889-2:1981
Natrium mg/L 5.38 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Kélium mg/L 1.32 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Oldott orto-foszfat mg/L <0.1 MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz
Oldott oxigén mg/L 3.11 MSZ ISO 5813:1992
Fenolindex mg/L <0.002 MSZ 1484-1:2009
Anionaktiv-detergens mg/L <0.050 MSZ EN 903:1998
Adszorbeailhatd,
}Slzivgeei’;lz‘zg;o ug/L <10 MSZ EN ISO 9562:2005
meghatdrozisa
Antimon ng/L <l MSZ EN ISO 15586:2004
Kadmium pg/L <0.2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Arzén ng/L 1.51 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Krém ug/L <2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Réz mg/L <0.02 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Olom pug/L 2.16 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Higany ug/L <0.02 If\:jife}tEN ISO 12846:2013 7.
Nikkel pg/L <1 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Szelén pg/L <2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Aluminium pg/L <5 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet |




Gyér-Moson-Sopron Megyei Korméanyhivatal Népegészségiigyi Foosztaly
Laboratériumi Osztaly
TEFONAZ Laboratérium
A NAH altal NAH-1-1341/2019 szimon akkreditalt vizsgalélaboratorium.
9024 Gybr, Josika u. 16. Tel.. (96)418-044, Fax.: (96)418-068

IVOVIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Telepiilés- és kornyezet-egészségiigyi kémiai és mikrobioldgiai laboratérium

Iktatoszam: 56-138 /2021
Minta sorszam: 56-1-362
Oldalszam: 2/2
Megjegyzés:

A vizsgalt jellemz6k szempontjabol a tSbbszor médositott 201/2001 (X.25.) Kormany rendelet szerint a vizminta nem
esik kifogas ala.

Az AOX, a fenolindex és az ANA detergens vizsgalatot a Gyér-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal
Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly Kornyezetvédelmi Mérdkozpont végezte. A NAH 4altal NAH-1-
1275/2019 szamon akkreditalt vizsgélélaboratorium.

Gyér, 2021. 03. 25.

= NU Yol (LA/D Yoloos boe IRy o (U
" Horvath Ildiké Kutas Mirjark Hauptmann Gabor
laboratériumi vezetd mb. osztalyvezetd laboratériumi vezetd

szin, szag vizsgélata nem akkreditalt médszer
Hidrogénperoxid tartalom vizsgalata nem akkreditalt modszer.
visszavont szabvany: visszavont, de szakmailag jévahagyott szabvany

A vizsgalattal kapcsolatban a megrendeld az eredmények kézhezvételétdl szamitott 8 napon beliil tehet irasbeli kifogast. A
vizsgalati jegyzokonyvet csak teljes terjedelmében szabad lemasolni, kivonatolassdhoz a kiadvanyozd irasos engedélye
sziikséges.




Gydr-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Foosztaly

Laboratériumi Osztaly
TEFONAZ Laboratdrium

A NAH iltal NAH-1-1341/2019 szimon akkreditalt vizsgilélaboratérium.
9024 Gy6r, Josika u. 16. Tel.. (96)418-044, Fax.: (96)418-068

IVOVIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Telepiilés- és kornyezet-egészségiigyi kémiai és mikrobioldgiai laboratérium

Iktat6szam:
Minta sorszam:
Oldalszam:

Megrendel6 neve:
Mintavevo:

Mintavétel helye:
Mintavétel ideje:
Minta beérkezési ideje:

Vizsgalat kezdete:
Vizsgélat befejezése:

56-138 /2021
56-1-360
172

AQUA Szolgaltaté Kft

9200 Mosonmagyaroévir, Timfoldgyari ut 4.
Csehiné Baranyi Andrea és Kiss Adrienn
akkreditalt mintavétel

AQUA Kft. vizmii T 8. kit

9211 Feketeerdd

2021. 03. 02.

2021. 03. 02.

2021. 03. 02.

2021. 03. 24.

Megrendelés targya: ivoviz mikrobiolégiai , kémiai vizsgalata
Vizsgalt komponens Koncentracio Vizsgilati médszer |
Coliformszam 100 mL-ben 0 MSZ EN ISO 9308-1:2015 I
Escherichia coli szama 100 mL-ben 0 MSZ EN ISO 9308-1:2015 |
Telepszdm 22 °C-on 1 mL-ben 0 MSZ EN ISO 6222:2000
Fluorid mg/L 0.35 MSZ 448-17:1986 2. fejezet
Bor mg/L <0.15 MSZ 10889-2:1981
Nétrium mg/L 8.30 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Kélium mg/L 2.06 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Oldott orto-foszfat mg/L <0.1 MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz
Oldott oxigén mg/L 2.37 MSZ ISO 5813:1992
Fenolindex mg/L <0.002 MSZ 1484-1:2009
Anionaktiv-detergens mg/L <0.050 MSZ EN 903:1998
Adszorbedlhatd,
;Z?gii‘;{‘;‘:gt;{) ng/L <10 MSZ EN ISO 9562:2005
meghatdrozasa
Antimon ng/L <1 MSZ EN ISO 15586:2004
Kadmium ng/L <0.2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Arzén ug/L <1 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Krém ug/L <2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Réz mg/L <0.02 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Olom pg/L <1 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
. MSZ EN ISO 12846:2013 7.
Higany ug/L <0.02 fejezet
Nikkel ug/L <1 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Szelén ng/L <2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Aluminium ug/L <5 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet |




Gy6r-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Foosztaly
Laboratdriumi Osztaly
TEFONAZ Laboratérium
A NAH iltal NAH-1-1341/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.
9024 Gyér, Josika u. 16. Tel.. (96)418-044, Fax.: (96)418-068

IVOVIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Telepiilés- és kornyezet-egészségiigyi kémiai és mikrobiologiai laboratérium

Tktatdszam: 56-138 /2021
Minta sorszam: 56-1-360
Oldalszam: 272
Megjegyzés:

A vizsgalt jellemzék szempontjabol a tobbszor médositott 201/2001 (X.25.) Kormany rendelet szerint a vizminta nem
esik kifogas ala.

Az AOX, a fenolindex és az ANA detergens vizsgilatot a Gyér-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal
Kormyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztaly Kornyezetvédelmi Mérokozpont végezte. A NAH altal NAH-1-
1275/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

Gybr, 2021. 03. 25.

z_.._—/\[/u L(’LCLJC\,\i JM‘#&S f‘(_,:quh, 4!62*“4—»@-«»\ (}{L
Horvath Ildiko Kutas Mirjain Hauptmann Gabor
laboratdriumi vezetd mb. osztalyvezetd laboratoriumi vezetd

szin, szag vizsgalata nem akkreditalt médszer
Hidrogénperoxid tartalom vizsgalata nem akkreditalt modszer.
visszavont szabvany: visszavont, de szakmailag jévahagyott szabvany

A vizsgalattal kapcsolatban a megrendel6 az eredmények kézhezvételétdl szamitott 8 napon beliil tehet irasbeli kifogast. A
vizsgalati jegyzOkonyvet csak teljes terjedelmében szabad lemasolni, kivonatolasdhoz a kiadvanyozo irasos engedélye
sziikséges.




Gy6r-Moson-Sopron Megyei Korméanyhivatal Népegészségiigyi Foosztaly

Laboratériumi Osztaly

TEFONAZ Laboratérium
A NAH iltal NAH-1-1341/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
9024 Gyér, Jésika u. 16. Tel.. (96)418-044, Fax.: (96)418-068

Iktatoszam:
Minta sorszam:
Oldalszam:

Megrendel6 neve:
Mintavevé:

Mintavétel helye:
Mintavétel ideje:
Minta beérkezési ideje:

Vizsgalat kezdete:
Vizsgélat befejezése:

IVOVIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Telepiilés- és kornyezet-egészségiigyi kémiai és mikrobioldgiai laboratérium

56-138 /2021
56-1-359
172

AQUA Szolgaltato Kft
9200 Mosonmagyarévar, Timfoldgyari at 4.
Csehiné Baranyi Andrea és Kiss Adrienn
akkreditalt mintavétel
AQUA Kft. vizmi T 7. kit
9211 Feketeerdo

2021. 03. 02.
2021. 03. 02.
2021. 03. 02.
2021. 03. 24.

Megrendelés targya: ivoviz mikrobioldgiai , kémiai vizsgélata

| Vizsgalt komponens Koncentracio Vizsgalati modszer ]
Coliformszam 100 mL-ben 0 MSZ EN ISO 9308-1:2015 ]
Escherichia coli szama 100 mL-ben 0 MSZ EN ISO 9308-1:2015 ]
Telepszam 22 °C-on 1 mL-ben 0 MSZ EN ISO 6222:2000
Fluorid mg/L 0.26 MSZ 448-17:1986 2. fejezet
Bor mg/L <0.15 MSZ 10889-2:1981
Nétrium mg/L 7.85 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Kélium mg/L 1.72 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Oldott orto-foszfat mg/L <0.1 MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz
Oldott oxigén mg/L 2.37 MSZ ISO 5813:1992
Fenolindex mg/L <0.002 MSZ 1484-1:2009
Anionaktiv-detergens mg/L <0.050 MSZ EN 903:1998
Adszorbealhatd,
;2?%2121‘2‘:%% ng/L <10 MSZ EN ISO 9562:2005
meghatrozasa
Antimon ng/L <1 MSZ EN ISO 15586:2004
Kadmium ug/L <0.2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Arzén ng/L <1 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Krém ug/L <2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Réz mg/L <0.02 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Olom pg/L <1 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Higany ne/l <0.02 lf\éljsefe}tEN ISO 12846:2013 7.
Nikkel ng/L <1 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Szelén ug/L <2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Aluminium ng/L <5 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet




Gyér-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Foosztaly
Laboratériumi Osztély
TEFONAZ Laboratérium
A NAH altal NAH-1-1341/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
9024 Gybr, Jésika u. 16. Tel.. (96)418-044, Fax.: (96)418-068

IVOVIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Telepiilés- és kdrnyezet-egészségiigyi kémiai s mikrobioldgiai laboratorium

Tktatoszam: 56-138 /2021
Minta sorszam: 56-1-359
Oldalszam: 2/2
Megjegyzés:

A vizsgalt jellemzSk szempontjabol a tobbszor médositott 20172001 (X.25.) Kormany rendelet szerint a vizminta nem
esik kifogas ala.

Az AOX, a fenolindex és az ANA detergens vizsgalatot a Gyér-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal
Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztaly Kornyezetvédelmi Mérékszpont végezte. A NAH altal NAH-1-
1275/2019 szamon akkreditait vizsgalélaboratorium.

Gydr, 2021. 03. 25.

p— \LU L/COC( ZJJ/\ Yobes S Y oA G Troan (A
Horvath Ildiké Kutas Mirjam | Hauptmann Gébor
laboratériumi vezetd mb. osztalyvezetd laboratdriumi vezetd

szin, szag vizsgalata nem akkreditalt médszer
Hidrogénperoxid tartalom vizsgalata nem akkreditalt modszer.
visszavont szabvany: visszavont, de szakmailag jévahagyott szabvany

A vizsgalattal kapcsolatban a megrendeld az eredmények kézhezvételétdl szamitott 8 napon beliil tehet irasbeli kifogast. A
vizsgalati jegyzokonyvet csak teljes terjedelmében szabad lemasolni, kivonatolasahoz a kiadvanyozd irdsos engedélye
sziikséges.




Gyér-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi F bosztaly

Laboratdriumi Osztaly
TEFONAZ Laboratdrium

A NAH iltal NAH-1-1341/2019 szimon akkreditalt vizsgalolaboratérium.
9024 Gydr, Jésika u. 16. Tel.. (96)418-044, Fax.: (96)418-068

IVOVIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Telepiilés- és komyezet-egészségiigyi kémiai és mikrobioldgiai laboratérium

Iktatészam;
Minta sorszam:
Oldalszam:
Megrendel6 neve:

Mintavevd:

Mintavétel helye:

56-138 /2021
56-1-358
172

AQUA Szolgaltato Kft

9200 Mosonmagyarovar, Timfoldgyari ut 4.
Csehiné Baranyi Andrea és Kiss Adrienn
akkreditalt mintavétel

AQUA Kft. vizmia T 6. kit

9211 Feketeerdé

Mintavétel ideje: 2021. 03. 02.
Minta beérkezési ideje: ~ 2021. 03. 02.
Vizsgaélat kezdete: 2021. 03. 02.
Vizsgalat befejezése: 2021. 03. 24.
Megrendelés targya: ivoviz mikrobiologiai , kémiai vizsgalata
Vizsgilt komponens Koncentracio Vizsgilati modszer
Coliformszdm 100 mL-ben 0 MSZ EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli szama 100 mL-ben 0 MSZ EN ISO 9308-1:2015
Telepszam 22 °C-on 1 mL-ben 0 MSZ EN ISO 6222:2000
Fluorid mg/L 0.33 MSZ 448-17:1986 2. fejezet
Bor mg/L <0.15 MSZ 10889-2:1981
Natrium mg/L 7.61 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Kélium mg/L 1.61 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Oldott orto-foszfat mg/L <0.1 MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz
Oldott oxigén mg/L 2.77 MSZ 1SO 5813:1992
Fenolindex mg/L <0.002 MSZ 1484-1:2009
Anionaktiv-detergens mg/L <0.050 MSZ EN 903:1998
Adszorbeélhatod,
;ﬁ;;ii‘;{k(‘;foot;) ng/L <10 MSZ EN ISO 9562:2005
meghatarozdsa
Antimon ng/L <1 MSZ EN ISO 15586:2004
Kadmium ug/L <0.2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Arzén ug/L <1 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Krom ng/L <2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Réz mg/L <0.02 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Olom ng/L <1 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
. MSZ EN ISO 12846:2013 7.
Higany pg/L 0.034 fejezet
Nikkel ng/L 7.19 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Szelén ng/L <2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Aluminium ng/L <5 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet




Gy6r-Moson-Sopron Megyei Korményhivatal Népegészségiigyi Foosztaly
Laboratoriumi Osztaly
TEFONAZ Laboratérium
A NAH altal NAH-1-1341/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.
9024 Gyér, Josika u. 16. Tel.. (96)418-044, Fax.: (96)418-068

IVOVIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Telepiilés- és kornyezet-egészségiigyi kémiai és mikrobiologiai laboratérium

Iktatdészam: 56-138 /2021
Minta sorszam: 56-1-358
Oldalszam: 272
Megjegyzés:

A vizsgalt jellemzék szempontjabdl a tobbszor modositott 201/2001 (X.25.) Kormény rendelet szerint a vizminta nem
esik kifogas ala.

Az AOX, a fenolindex és az ANA detergens vizsgalatot a Gyér-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztaly Kornyezetvédelmi Mérdkdzpont végezte. A NAH éltal NAH-1-
1275/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Gyér, 2021. 03. 25.

= _NIY \/detpé bLdos H S g o (QL
Horvath 1ldiké Kutas Mirjam Hauptmann Gébor
laborat6riumi vezet6 mb. osztalyvezetd laboratdriumi vezetd

szin, szag vizsgalata nem akkreditalt modszer
Hidrogénperoxid tartalom vizsgalata nem akkreditalt modszer.
visszavont szabvany: visszavont, de szakmailag jovahagyott szabvany

A vizsgalattal kapcsolatban a megrendeld az eredmények kézhezvételétdl szamitott 8 napon beliil tehet irasbeli kifogast. A
vizsgilati jegyzOkonyvet csak teljes terjedelmében szabad lemasolni, kivonatolasahoz a kiadvanyozo irasos engedélye
sziikséges.




Gy6r-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Féosztaly

Laboratoriumi Osztaly
TEFONAZ Laborat6rium

A NAH iltal NAH-1-1341/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
9024 Gydr, Jésika u. 16. Tel.. (96)418-044, Fax.: (96)418-068

IVOVIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Telepiilés- és kornyezet-egészségiigyi kémiai és mikrobioldgiai laboratérium

Iktatdszam:
Minta sorszam:
Oldalszam:
Megrendel6 neve:

Mintavevd:

Mintavétel helye:

56-138 /2021
56-1-357
1/2

AQUA Szolgaltaté Kft

9200 Mosonmagyarovar, Timfoldgyari it 4.
Csehiné Baranyi Andrea és Kiss Adrienn
akkreditalt mintavétel

AQUA Kft. vizmi T 5. kat

9211 Feketeerdé

Mintavétel ideje: 2021. 03. 02.
Minta beérkezési ideje: ~ 2021. 03. 02.
Vizsgilat kezdete: 2021. 03. 02.
Vizsgalat befejezése: 2021. 03. 24.
Megrendelés targya: ivoviz mikrobiologiai , kémiai vizsgalata
Vizsgilt komponens Koncentracié Vizsgalati moédszer B
Coliformszam 100 mL-ben 0 MSZ EN ISO 9308-1:2015 )
Escherichia coli szama 100 mL-ben 0 MSZ EN ISO 9308-1:2015
Telepszam 22 °C-on 1 mL-ben 0 MSZ EN ISO 6222:2000
| Fluorid mg/L 0.35 MSZ 448-17:1986 2. fejezet
Boér mg/L <0.15 MSZ 10889-2:1981
Natrium mg/L 7.44 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Kélium mg/L 1.48 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Oldott orto-foszfat mg/L <0.1 MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz
Oldott oxigén mg/L 1.98 MSZ ISO 5813:1992
Fenolindex mg/L <0.002 MSZ 1484-1:2009
Anionaktiv-detergens mg/L <0.050 MSZ EN 903:1998
Adszorbedlhato,
;ﬁ;;‘;‘::{lg"ot;() ng/L <10 MSZ EN ISO 9562:2005
meghatdrozasa
Antimon ng/L <1 MSZ EN ISO 15586:2004
Kadmium ug/L <0.2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Arzén ng/L <1 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Kréom ug/L <2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Réz mg/L <0.02 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Olom ug/L <1 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Higany ng/L <0.02 flzljifeEN ISO 12846:2013 7.
Nikkel ng/L <1 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Szelén ug/L <2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Aluminium ug/L <5 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet ]




Gyor-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Féosztaly
Laboratoriumi Osztaly
TEFONAZ Laboratérium
A NAH iltal NAH-1-1341/2019 szamon akkreditalt vizsgilolaborat6rium.
9024 Gyér, Josika u. 16. Tel.. (96)418-044, Fax.: (96)418-068

IVOVIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Telepiilés- és kornyezet-egészségligyi kémiai €s mikrobiologiai laboratérium

Tktatoszam: 56-138 /2021
Minta sorszam: 56-1-357
Oldalszam: 272
Megjegyzés:

A vizsgalt jellemzSk szempontjabol a tobbszor modositott 201/2001 (X.25.) Kormény rendelet szerint a vizminta nem
esik kifogas ala.

Az AOX, a fenolindex és az ANA detergens vizsgalatot a Gyér-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal
Ko6rnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztaly Kornyezetvédelmi Mérdkozpont végezte. A NAH altal NAH-1-
1275/2019 szdmon akkreditalt vizsgélélaboratérium.

Gydr, 2021. 03. 25.

= ol led Lutes o Gty e (P
Horvath Ildiké ' Kutas Mirjam Hauptmann Géabor
laborat6riumi vezetd mb. osztalyvezetd laboratoriumi vezetd

szin, szag vizsgalata nem akkreditalt modszer
Hidrogénperoxid tartalom vizsgalata nem akkreditalt modszer.
visszavont szabvany: visszavont, de szakmailag jévahagyott szabvany

A vizsgalattal kapcsolatban a megrendeld az eredmények kézhezvételétdl szamitott 8 napon beliil tehet irasbeli kifogast. A
vizsgalati jegyzokonyvet csak teljes terjedelmében szabad lemasolni, kivonatolasahoz a kiadvanyozé irasos engedélye
szitkséges.




Gybr-Moson-Sopron Megyei Korméanyhivatal Népegészségiigyi Féosztaly

Laboratériumi Osztaly
TEFONAZ Laboratorium

A NAH altal NAH-1-1341/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.
9024 Gy®r, Josika u. 16. Tel.. (96)418-044, Fax.: (96)418-068

IVOViZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Telepiilés- és kornyezet-egészségiigyi kémiai és mikrobiologiai laboratorium

Iktatoszam:
Minta sorszam:
Oldalszam:

Megrendeld neve:

56-138 /2021
56-1-356
172

AQUA Szolgaltato Kft
9200 Mosonmagyarovar, Timfoldgyari ut 4.

Mintavevo: Csehiné Baranyi Andrea és Kiss Adrienn
akkreditalt mintavétel
Mintavétel helye: AQUA Kft. vizmii T 4. kut
9211 Feketeerdd

Mintavétel ideje: 2021. 03. 02.

Minta beérkezési ideje: ~ 2021. 03. 02.

Vizsgalat kezdete: 2021. 03. 02.

Vizsgalat befejezése: 2021. 03. 24.

Megrendelés targya: ivoviz mikrobioldgiai , kémiai vizsgalata

| Vizsgalt komponens Koncentracio Vizsgilati médszer
Coliformszam 100 mL-ben 0 MSZ EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli szdma 100 mL-ben 0 MSZ EN ISO 9308-1:2015
Telepszam 22 °C-on 1 mL-ben 198 MSZ EN ISO 6222:2000
Fluorid mg/L 0.31 MSZ 448-17:1986 2. fejezet
Bér mg/L <0.15 MSZ 10889-2:1981
Nétrium mg/L 8.73 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Kélium mg/L 1.66 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Oldott orto-foszfat mg/L <0.1 MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz
Oldott oxigén mg/L 3.95 MSZ ISO 5813:1992
Fenolindex mg/L <0.002 MSZ 1484-1:2009
Anionaktiv-detergens mg/L <0.050 MSZ EN 903:1998
Adszorbealhatd,
;?;;‘;;eg(lggg ng/L <10 MSZ EN ISO 9562:2005
meghatarozasa
Antimon ug/L <1 MSZ EN ISO 15586:2004
Kadmium ug/L <0.2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Arzén ug/L 1.31 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Krém ug/L <2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Réz mg/L <0.02 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Olom ug/L 1.27 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet

. MSZ EN ISO 12846:2013 7.

Higany ng/L <0.02 fejezet
Nikkel pg/L 3.17 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Szelén ug/L <2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Aluminium ug/L <5 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet




Gyo6r-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Foosztaly
Laboratdériumi Osztaly
TEFONAZ Laboratérium
A NAH iltal NAH-1-1341/2019 szimon akkreditilt vizsgalélaboratérium.
9024 Gyor, Josika u. 16. Tel.. (96)418-044, Fax.: (96)418-068

IVOVIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Telepiilés- és kdrnyezet-egészségiigyi kémiai és mikrobioldgiai laboratérium

Iktatoszam: 56-138 /2021
Minta sorszam: 56-1-356
Oldalszam: 2/2
Megjegyzés:

A vizsgalt jellemzdk szempontjabol a tébbszidr mddositott 201/2001 (X.25.) Kormany rendelet szerint a vizminta nem
esik kifogas ala.

Az AOX, a fenolindex és az ANA detergens vizsgalatot a Gyér-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly Kérnyezetvédelmi Mérokszpont végezte. A NAH éltal NAH-1-
1275/2019 szamon akkreditalt vizsgal6laboratérium.

Gy6r, 2021. 03. 25.

Horvath Ildiké Kutas Mirjamh Hauptmann Gabor
laboratériumi vezetd mb. osztalyvezetd laborat6riumi vezetd

szin, szag vizsgalata nem akkreditalt modszer
Hidrogénperoxid tartalom vizsgalata nem akkreditalt mddszer.
visszavont szabvany: visszavont, de szakmailag jévahagyott szabvany

A vizsgilattal kapcsolatban a megrendel$ az eredmények kézhezvételétdl szamitott 8 napon beliil tehet irasbeli kifogast. A
vizsgalati jegyzOkonyvet csak teljes terjedelmében szabad lemadsolni, kivonatolasahoz a kiadvanyozd irdsos engedélye
sziikséges.




Gy6r-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Foosztaly

Laboratériumi Osztély

TEFONAZ Laboratorium

A NAH iltal NAH-1-1341/2019 szamon akkreditalt vizsgilélaboratorium.
9024 Gyér, Josika u. 16. Tel.. (96)418-044, Fax.: (96)418-068

TIktatoszam:

Minta sorszam:
Oldalszam:
Megrendel6 neve:

Mintavevo:

Mintavétel helye:

IVOVIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Telepiilés- és kornyezet-egészségiigyi kémiai és mikrobiologiai laboratérium

56-138 /2021
56-1-355
172

AQUA Szolgiltaté Kft

9200 Mosonmagyardévar, Timfoldgyari it 4.
Csehiné Baranyi Andrea és Kiss Adrienn

akkreditalt mintavétel
AQUA Kft. vizmii T 3. kit
9211 Feketeerd6

Mintavétel ideje: 2021. 03. 02.

Minta beérkezési ideje:  2021. 03. 02.

Vizsgalat kezdete: 2021. 03. 02.

Vizsgalat befejezése: 2021. 03. 24,

Megrendelés targya: ivéviz mikrobioldgiai , kémiai vizsgalata

| Vizsgalt komponens Koncentracio Vizsgilati médszer j

| Coliformszam 100 mL-ben 0 MSZ EN ISO 9308-1:2015 |
Escherichia coli szdma 100 mL-ben 0 MSZ EN ISO 9308-1:2015 ]
Telepszam 22 °C-on 1 mL-ben 0 MSZ EN ISO 6222:2000
Fluorid mg/L 0.34 MSZ 448-17:1986 2. fejezet
Boér mg/L <0.15 MSZ 10889-2:1981
Natrium mg/L 8.15 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Kélium mg/L 1.56 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Oldott orto-foszfat mg/L <0.1 MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz
Oldott oxigén mg/L 3.16 MSZ ISO 5813:1992
Fenolindex mg/L <0.002 MSZ 1484-1:2009
Anionaktiv-detergens mg/L <0.050 MSZ EN 903:1998
Adszorbealhato,
;fj;vg‘;eg(lgoot;() ng/L <10 MSZ EN ISO 9562:2005
meghatdrozasa
Antimon ug/L <1 MSZ EN ISO 15586:2004
Kadmium ug/L <0.2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Arzén ug/L <1 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Krém ng/L <2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Réz mg/L <0.02 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Olom pg/L 1.67 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet

. MSZ EN ISO 12846:2013 7.

Higany pg/L <0.02 fejezet
Nikkel ug/L <1 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Szelén ug/L <2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Aluminium ng/L <5 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet




Gyér-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Féosztaly
Laboratériumi Osztaly
TEFONAZ Laboratérium
A NAH altal NAH-1-1341/2019 szimon akkreditilt vizsgalolaboratérium.
9024 Gyoér, Josika u. 16. Tel.. (96)418-044, Fax.: (96)418-068

IVOVIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Telepiilés- és komnyezet-egészségiigyi kémiai és mikrobiolégiai laboratérium

Iktatdszam: 56-138 /2021
Minta sorszam: 56-1-355
Oldalszam: 2/2
Megjegyzés:

A vizsgilt jellemz6k szempontjabol a tobbszér modositott 201/2001 (X.25.) Kormény rendelet szerint a vizminta nem
esik kifogas ala.

Az AOX, a fenolindex és az ANA detergens vizsgalatot a Gyér-Moson-Sopron Megyei Korméanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly Kérnyezetvédelmi Mérékozpont végezte. A NAH altal NAH-1-
1275/2019 szamon akkreditalt vizsgallaboratorium.

Gy6r, 2021. 03. 25.

Yol Y odas b 1ot oy e (P
Horvith Ildiké Kutas Mirjal Hauptmann Gébor

laboratériumi vezet6é mb. osztalyvezetd laboratdriumi vezetd

szin, szag vizsgélata nem akkreditalt modszer
Hidrogénperoxid tartalom vizsgalata nem akkreditalt médszer.
visszavont szabvény: visszavont, de szakmailag jovahagyott szabvany

A vizsgalattal kapcsolatban a megrendel az eredmények kézhezvételétSl szamitott 8 napon beliil tehet irasbeli kifogast. A
vizsgalati jegyz6konyvet csak teljes terjedelmében szabad lemasolni, kivonatolaséhoz a kiadvanyozé irasos engedélye
sziikséges.




Gyér-Moson-Sopron Megyei Korményhivatal Népegészségiigyi Fbosztaly

Laboratoriumi Osztaly
TEFONAZ Laboratérium

A NAH iltal NAH-1-1341/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
9024 Gydr, Josika u. 16. Tel.. (96)418-044, Fax.: (96)418-068

Iktatészam:
Minta sorszdm:
Oldalszam:
Megrendeld neve:

Mintavevd:

Mintavétel helye:

IVOVIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Telepilés- és kdrnyezet-egészségiigyi kémiai és mikrobioldgiai laboratérium

56-138 /2021
56-1-354
172

AQUA Szolgaltaté Kft
9200 Mosonmagyarévar, Timfoldgyari ut 4.
Csehiné Baranyi Andrea és Kiss Adrienn
akkreditalt mintavétel
AQUA Kft. vizmi T 2. kit

9211 Feketeerdé

Mintavétel ideje: 2021. 03. 02.
Minta beérkezési ideje: ~ 2021. 03. 02.
Vizsgélat kezdete: 2021. 03. 02.
Vizsgalat befejezése: 2021. 03. 24.
Megrendelés targya: ivoviz mikrobioldgiai , kémiai vizsgalata
| Vizsgalt komponens Koncentracio Vizsgilati médszer |
Coliformszam 100 mL-ben 0 MSZ EN ISO 9308-1:2015 B
Escherichia coli szdma 100 mL-ben 0 MSZ EN ISO 9308-1:2015 ]
Telepszam 22 °C-on 1 mL-ben 200 MSZ EN ISO 6222:2000

Fluorid mg/L 0.25 MSZ 448-17:1986 2. fejezet
| Bér mg/L <0.15 MSZ 10889-2:1981

Natrium mg/L 8.24 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Kélium mg/L 1.55 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Oldott orto-foszfat mg/L <0.1 MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz
Oldott oxigén mg/L 2.37 MSZ ISO 5813:1992

Fenolindex mg/L <0.002 MSZ 1484-1:2009
Anionaktiv-detergens mg/L <0.050 MSZ EN 903:1998
Adszorbealhato,

iﬁgvgﬁ’l‘(lgg;{) ng/L <10 MSZ EN ISO 9562:2005
meghatédrozdsa

Antimon ng/L <1 MSZ EN ISO 15586:2004
Kadmium pg/L <0.2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet

Arzén ng/L <1 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet

Krom ug/L <2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet

Réz mg/L <0.02 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet

Olom ug/L 2.16 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet

. MSZ EN ISO 12846:2013 7.

Higany pg/L <0.02 fejezet

Nikkel ng/L <1 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Szelén pug/L <2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Aluminium ug/L 53 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet T




Gydr-Moson-Sopron Megyei Korményhivatal Népegészségiigyi Foosztaly
Laboratoriumi Osztaly
TEFONAZ Laboratérium
A NAH altal NAH-1-1341/2019 szamon akkreditalt vizsgilélaboratorium.
9024 Gyor, Josika u. 16. Tel.. (96)418-044, Fax.: (96)418-068

IVOVIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Telepiilés- és koryezet-egészségligyi kémiai és mikrobioldgiai laboratérium

Tktatoszam: 56-138 / 2021
Minta sorszam: 56-1-354
Oldalszam: 2/2
Megjegyzés:

A vizsgalt jellemz3k szempontjabol a t8bbszor médositott 20172001 (X.25.) Korméany rendelet szerint a vizminta nem
esik kifogas ala.

Az AOX, a fenolindex és az ANA detergens vizsgalatot a Gy6r-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fosztaly Kornyezetvédelmi Mérékozpont végezte. A NAH éltal NAH-1-
1275/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

Gyor, 2021. 03. 25.

Horvith 11diké Kutas Mirjam Hauptmann Gabor
laboratériumi vezetd mb. osztalyvezetd laboratdriumi vezetd

szin, szag vizsgalata nem akkreditalt modszer
Hidrogénperoxid tartalom vizsgalata nem akkreditalt modszer.
visszavont szabvany: visszavont, de szakmailag jovahagyott szabvany

A vizsgalattal kapcsolatban a megrendelé az eredmények kézhezvételétdl szamitott 8 napon belill tehet irasbeli kifogast. A
vizsgalati jegyzOkonyvet csak teljes terjedelmében szabad lemasolni, kivonatolasahoz a kiadvanyozo irdsos engedélye
sziikséges.




Gy6r-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Foosztaly

Laboratériumi Osztaly

TEFONAZ Laboratérium
A NAH iltal NAH-1-1341/2019 szimon akkreditslt vizsgilélaboratérium.
9024 Gydr, Jésika u. 16. Tel.. (96)418-044, Fax.: (96)418-068

IktatGszam:
Minta sorszam:
Oldalszam:

Megrendel§ neve:
Mintavevé:

Mintavétel helye:
Mintavétel ideje:
Minta beérkezési ideje:
Vizsgalat kezdete:

Vizsgélat befejezése:
Megrendelés targya:

IVOVIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Telepiilés- és kdrnyezet-egészségiigyi kémiai és mikrobioldgiai laboratérium

56-138 /2021
56-1-353
172

AQUA Szolgaltato Kft
9200 Mosonmagyarévar, Timfoldgyari at 4.
Csehiné Baranyi Andrea és Kiss Adrienn
akkreditalt mintavétel
AQUA Kft. vizmii T 1. kit

9211 Feketeerdé

2021. 03. 02.
2021. 03. 02.
2021. 03. 02.
2021. 03. 24.

ivéviz mikrobiologiai , kémiai vizsgalata

Vizsgalt komponens Koncentracio Vizsgalati médszer ]
Coliformszam 100 mL-ben 0 MSZ EN ISO 9308-1:2015 ]
Escherichia coli szama 100 mL-ben 0 MSZ EN ISO 9308-1:2015
Telepszam 22 °C-on 1 mL-ben 41 MSZ EN ISO 6222:2000
Fluorid mg/L 0.26 MSZ 448-17:1986 2. fejezet
| Bér mg/L <0.15 MSZ 10889-2:1981

Natrium mg/L 7.42 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Kélium mg/L 1.46 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Oldott orto-foszfat mg/L <0.1 MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz
Oldott oxigén mg/L 1.19 MSZ ISO 5813:1992
Fenolindex mg/L <0.002 MSZ 1484-1:2009
Anionaktiv-detergens mg/L <0.050 MSZ EN 903:1998
Adszorbealhatd,

}Sﬁ;vgeeii‘;(lgg;) ug/L <10 MSZ EN ISO 9562:2005
meghatdrozasa

Antimon pg/L <1 MSZ EN ISO 15586:2004
Kadmium ng/L <0.2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Arzén ug/L 1.05 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Krém ng/L <2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Réz mg/L <0.02 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Olom ug/L <1 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Higany ng/L <0.02 ?::IjifeItSN ISO 12846:2013 7.
Nikkel pg/L <1 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Szelén png/L <2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Aluminium ug/L <5 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet




Gybr-Moson-Sopron Megyei Korményhivatal Népegészségiigyi Fbosztaly
Laboratoriumi Osztaly
TEFONAZ Laboratérium
A NAH sltal NAH-1-1341/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.
9024 Gyér, Josika u. 16. Tel.. (96)418-044, Fax.: (96)418-068

IVOVIiZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Telepiilés- €s komyezet-egészségiigyi kémiai €s mikrobioldgiai laboratérium

Tktatdészam: 56-138 /2021
Minta sorszam: 56-1-353
Oldalszam: 2/2
Megjegyzés:

A vizsgalt jellemz8k szempontjabol a t5bbszor modositott 201/2001 (X.25.) Kormany rendelet szerint a vizminta nem
esik kifogas ala.

Az AOX, a fenolindex és az ANA detergens vizsgalatot a Gyér-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal
Komyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztaly Kornyezetvédelmi Mérékozpont végezte. A NAH altal NAH-1-
1275/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

Gyér, 2021. 03. 25.

S \\LL[ \'F@L (Lm Ldag K, i e (P
Horvath 11diké Kutas Mirjam Hauptmann Gabor
laboratériumi vezetd mb. osztalyvezetd laboratoriumi vezetd

szin, szag vizsgalata nem akkreditalt modszer
Hidrogénperoxid tartalom vizsgalata nem akkreditalt modszer.
visszavont szabvany: visszavont, de szakmailag jovahagyott szabvany

A vizsgalattal kapcsolatban a megrendel6 az eredmények kézhezvételétél szamitott 8 napon beliil tehet irasbeli kifogast. A
vizsgalati jegyzokonyvet csak teljes terjedelmében szabad lemasolni, kivonatolasahoz a kiadvanyozo irasos engedélye
sziikséges.




