Gy06r-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Foosztaly

Laboratériumi Osztaly
TEFONAZ Laboratérium

A NAH altal NAH-1-1341/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.
9024 Gyér, Josika u. 16. Tel.. (96)418-044, Fax.: (96)418-068

IVOVIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Telepiilés- és kornyezet-egészségiigyi kémiai és mikrobioldgiai laboratorium

Iktatoszam:
Minta sorszam:
Oldalszam:

Megrendel6 neve:

56-381/2021
56-1-1025
1/2
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Mintavevo: Csehiné Baranyi Andrea ikt sz
akkreditalt mintavétel F
Mintavétel helye: Sport u. 2. kozkifoly6 ' 4921 Jjan 1
9245 Mosonszolnok ! o’d’g‘s e
Mintavétel ideje: 2021. 05. 17. j Iratkezeld: ; 8,?8,.
Minta beérkezési ideje: ~ 2021. 05. 17. Bj, /s/,,é ,,
Vizsgalat kezdete: 2021. 05. 17. ! Cskaipan.
Vizsgalat befejezése: 2021. 06. 16. s
Megrendelés targya: ivoviz mikrobioldgiai , kémiai vizsgilata
Vizsgilt komponens Koncentraicio6 Vizsgalati médszer
Escherichia coli szdma 100 mL-ben 0 MSZ EN ISO 9308-1:2015
Telepszam 22 °C-on 1 mL-ben 61 MSZ EN ISO 6222:2000
Fluorid mg/L. 0.11 MSZ 448-17:1986 2. fejezet
Bér mg/L <0.15 MSZ 10889-2:1981
Osszes Cianid pg/L <4 E-11:2019
Natrium mg/L 7.3 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Antimon pg/L <1 MSZ EN ISO 15586:2004
Kadmium pg/L <0.2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Arzén ug/L <1 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Kréom ug/L <2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Réz mg/L <0.02 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Olom ng/L <1 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
. MSZ EN ISO 12846:2013 7.
Higany ng/L <0.02 fejezet
Nikkel ng/L <1 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Szelén ng/L <2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Aluminium pg/L <5 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
cisz-1,2-diklor-etilén ug/L <2 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Kloroform pg/L <2 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
1,2-diklér-etan pg/L <2 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Ztei:;gz:.lklor-etllen s triklor pg/L <3 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Brom-diklér-metan ng/L <2 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Dibrém-klor-metan ug/L <2 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Bromoform ug/L <2 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-
Benzol he/L <05 5:1998 7.3. szakasz
Osszes trihalo-metan pg/L <8 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Benzo(a)pirén pg/L <0.005 MSZ 1484-6:2003
Benz(b)fluorantén pg/L <0.005 MSZ 1484-6:2003
Benz(k)fluorantén pg/L <0.005 MSZ 1484-6:2003




Gy6r-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Foosztaly
Laboratdriumi Osztaly
TEFONAZ Laboratérium
A NAH iltal NAH-1-1341/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
9024 Gyor, Josika u. 16. Tel.. (96)418-044, Fax.: (96)418-068

IVOVIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Telepiilés- és kornyezet-egészségiigyi kémiai és mikrobiologiai laboratorium

Iktatészam: 56-381 /2021
Minta sorszam: 56-1-1025
Oldalszam: 2/2
Vizsgalt komponens Koncentricié Vizsgalati modszer
Benz(g,h,i)perilén pg/L <0.005 MSZ 1484-6:2003
indenol(1,2,3-cd)pirén pg/L <0.005 MSZ 1484-6:2003
Policiklusos aromas .
szénhidrogének ug/L <0.10 MSZ 1484-6:2003
Megjegyzés:

A vizsgalt jellemzSk szempontjabdl a tébbszor modositott 201/2001 (X.25.) Kormany rendelet szerint a vizminta nem
esik kifogas ala.

A Cianid a Gy8r-Moson-Sopron Megyei Korményhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fbosztaly
Kérnyezetvédelmi Mérokozpont végezte. A NAH altal NAH-1-1275/2019 szémon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

Gy6r, 2021. 06. 16.

Horvath Ildik6 Kutas Mirjam Hauptmann Gébor
laboratériumi vezet6 osztalyvezet6 laboratériumi vezetd

szin, szag vizsgalata nem akkreditalt modszer
Hidrogénperoxid tartalom vizsgélata nem akkreditalt médszer.
visszavont szabvany: visszavont, de szakmailag jovahagyott szabvany

A vizsgalattal kapcsolatban a megrendeld az eredmények kézhezvételétsl szamitott 8 napon beliil tehet irasbeli kifogast. A
vizsgalati jegyzkonyvet csak teljes terjedelmében szabad lemasolni, kivonatolasahoz a kiadvanyozd irdsos engedelye
sziikséges.




Gyor-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Foosztaly

Laboratoriumi Osztaly
TEFONAZ Laboratorium

A NAH altal NAH-1-1341/2019 szamon akkreditalt vizsgilélaboratérium.
9024 Gyér, Joésika u. 16. Tel.. (96)418-044, Fax.: (96)418-068

IVOVIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Telepiilés- és kornyezet-egészségiigyi kémiai és mikrobioldgiai laboratérium

Iktatoszam:
Minta sorszam:
Oldalszam:

Megrendel6 neve:

56-381 /2021
56-1-1028
1/2

AQUA Szolgaltaté Kft
9200 Mosonmagyarévar, Timfoldgyari ut 4.

Mintavevo: Csehiné Baranyi Andrea
akkreditalt mintavétel
Mintavétel helye: Liget ut 1. kozkifolyé
9241 Hansagliget
Mintavétel ideje: 2021. 05. 17.
Minta beérkezési ideje: ~ 2021. 05. 17.
Vizsgalat kezdete: 2021. 05. 17.
Vizsgélat befejezése: 2021. 06. 16.
Megrendelés targya: ivoviz mikrobioldgiai , kémiai vizsgélata
Vizsgilt komponens Koncentracio Vizsgalati moédszer
Escherichia coli szdma 100 mL-ben 0 MSZ EN ISO 9308-1:2015
Telepszam 22 °C-on 1 mL-ben 0 MSZ EN ISO 6222:2000
| Fluorid mg/L <0.05 MSZ 448-17:1986 2. fejezet
Bor mg/L <0.15 MSZ 10889-2:1981
Osszes Cianid ng/L <4 E-11:2019
Natrium mg/L. 44 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Antimon ng/L <1 MSZ EN ISO 15586:2004
Kadmium ng/L <0.2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Arzén ug/L <] MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Krém ng/L <2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Réz mg/L <0.02 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Olom ng/L <1 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
. MSZ EN ISO 12846:2013 7.
Higany ng/L <0.02 fejezet
Nikkel ng/L <l MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Szelén pg/L <2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Aluminium ug/L <5 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
cisz-1,2-diklor-etilén ug/L <2 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Kloroform ng/L <2 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
1,2-diklor-etan ng/L <2 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Igf;klor'et‘le“ és triklér | o1 <3 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Brém-diklér-metan pg/L <2 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Dibrém-klér-metan pg/L <2 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Bromoform pg/L <2 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-
Benzol he/l <05 5:1998 7.3. szakasz
Osszes trihalo-metan pg/L <8 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Benzo(a)pirén pg/L <0.005 MSZ 1484-6:2003
Benz(b)fluorantén pg/L <0.005 MSZ 1484-6:2003
Benz(k)fluorantén ug/L <0.005 MSZ 1484-6:2003




Gydr-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Féosztaly
Laboratériumi Osztaly
TEFONAZ Laboratérium
A NAH altal NAH-1-1341/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
9024 Gyor, Josika u. 16. Tel.. (96)418-044, Fax.: (96)418-068

IVOVIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Telepiilés- és kornyezet-egészségiigyi kémiai és mikrobioldgiai laboratérium

Iktatdszam: 56-381 /2021

Minta sorszam: 56-1-1028

Oldalszam: 2/2

Vizsgalt komponens Koncentracio6 Vizsgalati modszer
Benz(g,h,i)perilén pg/L <0.005 MSZ 1484-6:2003
indenol(1,2,3-cd)pirén ug/L <0.005 MSZ 1484-6:2003
Policiklusos aromas

szénhidrogénck ng/L <0.10 MSZ 1484-6:2003
Megjegyzés:

A vizsgalt jellemzSk szempontjabol a tobbszsr modositott 201/2001 (X.25.) Kormany rendelet szerint a vizminta nem
esik kifogas ala.

A Cianid a GySr-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
Kornyezetvédelmi Mérékdzpont végezte. A NAH altal NAH-1-1275/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

Gydr, 2021. 06. 16.

Horvath Ildiké Kutas Mirjam Hauptmann Gabor
laboratoriumi vezetd osztalyvezetd laboratériumi vezetd

szin, szag vizsgalata nem akkreditalt médszer
Hidrogénperoxid tartalom vizsgalata nem akkreditalt modszer.
visszavont szabvéany: visszavont, de szakmailag jévahagyott szabvany

A vizsgalattal kapcsolatban a megrendeld az eredmények kézhezvételétél szamitott 8 napon beliil tehet irasbeli kifogast. A
vizsgalati jegyzokonyvet csak teljes terjedelmében szabad lemasolni, kivonatolasdhoz a kiadvdnyozd irdsos engedélye
sziikséges.




Gy6r-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Foosztaly

Laboratdriumi Osztaly
TEFONAZ Laboratorium

A NAH iltal NAH-1-1341/2019 szamon akkreditalt vizsgilélaboratorium.
9024 Gydr, Josika u. 16. Tel.. (96)418-044, Fax.: (96)418-068

IVOVIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Telepiilés- és kornyezet-egészségiigyi kémiai és mikrobiologiai laboratérium

Iktatoszam:
Minta sorszdm:
Oldalszam:

Megrendel6 neve:

56-381 /2021
56-1-1029
1/2

AQUA Szolgiltato Kft
9200 Mosonmagyarévar, Timfoldgyari at 4.

Mintavevo: Csehiné Baranyi Andrea
akkreditalt mintavétel
Mintavétel helye: Dozsa Gyorgy ut 26. kozkifolyé
9241 Janossomorja
Mintavétel ideje: 2021. 05. 17.
Minta beérkezési ideje: ~ 2021. 05. 17.
Vizsgalat kezdete: 2021. 05. 17.
Vizsgalat befejezése: 2021. 06. 16.
Megrendelés targya: ivoviz mikrobioldgiai , kémiai vizsgalata
Vizsgilt komponens Koncentricio Vizsgalati médszer
Escherichia coli szdma 100 mL-ben 0 MSZ EN ISO 9308-1:2015
Telepszdm 22 °C-on 1 mL-ben 0 MSZ EN ISO 6222:2000
Fluorid mg/L 0.11 MSZ 448-17:1986 2. fejezet
Bér mg/L <0.15 MSZ 10889-2:1981
Osszes Cianid ng/L <4 E-11:2019
Natrium mg/L 6.69 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Antimon pg/L <l MSZ EN ISO 15586:2004
Kadmium pg/L <0.2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Arzén ng/L <1 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Krém ng/L <2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Réz mg/L 0.028 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Olom ng/L <1 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
. MSZ EN ISO 12846:2013 7.
Higany ng/L <0.02 fejezet
Nikkel pg/L <1 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Szelén pg/L <2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Aluminium ug/L <5 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
cisz-1,2-diklor-etilén ug/L <2 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Kloroform ng/L <2 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
1,2-diklor-etan ng/L <2 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Tewaklor-etlen és triklor | g1 <3 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Brém-diklér-metan pg/L <2 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Dibrom-klér-metan png/L <2 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Bromoform ng/L <2 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-
Benzol hg/l <05 5:1998 7.3. szakasz
Osszes trihalo-metan pg/L <8 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Benzo(a)pirén ug/L <0.005 MSZ 1484-6:2003
Benz(b)fluorantén pg/L <0.005 MSZ 1484-6:2003
Benz(k)fluorantén ug/L <0.005 MSZ 1484-6:2003




Gy6r-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Foosztaly
Laborat6riumi Osztaly
TEFONAZ Laborat6rium
A NAH altal NAH-1-1341/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
9024 Gyor, Josika u. 16. Tel.. (96)418-044, Fax.: (96)418-068

IVOVIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Telepiilés- és kornyezet-egészségiigyi kémiai és mikrobioldgiai laboratérium

Iktatoszam: 56-381 /2021

Minta sorszam: 56-1-1029

Oldalszam: 272
Vizsgélt komponens Koncentracio Vizsgalati médszer
Benz(g,h,i)perilén pg/L <0.005 MSZ 1484-6:2003
indenol(1,2,3-cd)pirén pg/L <0.005 MSZ 1484-6:2003
Policiklusos aromas )
szénhidrogének ng/L <0.10 MSZ 1484-6:2003

Megjegyzés:

A vizsgalt jellemzdk szempontjabdl a tébbszdr mddositott 201/2001 (X.25.) Kormany rendelet szerint a vizminta nem
esik kifogas ala.

A Cianid vizsgalatot a Gy6r-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal Kémyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
Komyezetvédelmi Mérokozpont végezte. A NAH altal NAH-1-1275/2019 szamon akkreditélt vizsgaldlaboratorium.

Gydr, 2021. 06. 16.

Horvath Ildiké Kutas Mirjam Hauptmann Gabor
laboratériumi vezetd osztalyvezetd laboratériumi vezetd

szin, szag vizsgalata nem akkreditalt modszer
Hidrogénperoxid tartalom vizsgalata nem akkreditalt médszer.
visszavont szabvény: visszavont, de szakmailag jovahagyott szabvany

A vizsgalattal kapcsolatban a megrendeld az eredmények kézhezvételétsl szamitott 8 napon beliil tehet irasbeli kifogast. A
vizsgilati jegyzokonyvet csak teljes terjedelmében szabad lemasolni, kivonatolasahoz a kiadvanyozé irdsos engedélye
sziikséges.




