Gy®ér-Moson-Sopron Megyei Korményhivatal Népegészségiigyi Féosztaly
Laboratériumi Osztaly
TEFONAZ Laboratérium
A NAH altal NAH-1-1341/2019 szimon akkreditalt vizsgal6laboratorium.
9024 Gy®r, Jésika u. 16. Tel.. (96)418-044, Fax.: (96)418-068

IVOVIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Telepiilés- és kérnyezet-egészségiigyi kémiai és mikrobiolégiai laboratérium

Iktat6szam: 56-1055 /2021
Minta sorszam: 56-1-3008
Oldalszam: 12
Megrendeld neve: AQUA Szolgaltato Kft .
9200 Mosonmagyarovar, Tlmﬁ)ldgyan T
Mintavevé: Kiss Adrienn i
akkreditalt mintavétel :
Mintavétel helye: Egészséghaz elott kozkifolyd / .
9178 Hédervir, F6 it 28. A
Mintavétel ideje: 2021. 09. 20.
Minta beérkezési ideje: ~ 2021. 09. 20. %'
Vizsgélat kezdete: 2021. 09. 20.
Vizsgélat befejezése: 2021.10. 11.
Megrendelés targya: ivéviz mikrobioldgiai , kémiai vizsgalata e //
Vizsgalt komponens Koncentraci6 Vizsgalati médszer
Escherichia coli szama 100 mlL-ben 0 MSZ EN ISO 9308-1:2015
Telepszam 22 °C-on 1 mL-ben 0 MSZ EN ISO 6222:2000
Fluorid mg/L <0.05 MSZ 448-17:1986 2. fejezet
Bor mg/L <0.15 MSZ 10889-2:1981
Osszes Cianid ng/L <4 E-11:2019
Natrium mg/L 4.85 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Antimon pg/L <1 MSZ EN ISO 15586:2004
Kadmium ng/L <0.2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Arzén pg/L <1 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Krém ng/L <2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Réz mg/L <0.02 MSZ 1484-3:2006 6. fejezet
Olom ng/L 1.27 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
. MSZ EN ISO 12846:2013 7.
Higany pg/L <0.02 -
Nikkel pg/L <1 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Szelén ng/L <2 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
Aluminium pg/L 6.78 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet
cisz-1,2-diklér-etilén ng/L <2 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Kloroform ug/L <2 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
1,2-diklér-etan ng/L <2 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Fewaidor-etlen & triklor | o <3 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Brom-diklor-metan pg/L <2 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Dibrom-klér-metan pg/L <2 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Bromoform pg/L <2 MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-
- he/L <05 5:1998 7.3. szakasz
Benzo(a)pirén png/L <0.005 MSZ 1484-6:2003
Benz(b)fluorantén ng/L <0.005 MSZ 1484-6:2003
Benz(k)fluorantén ng/L <0.005 MSZ 1484-6:2003
Benz(g,h,i)perilén pg/L <0.005 MSZ 1484-6:2003




Gyér-Moson-Sopron Megyei Korményhivatal Népegészségiigyi Fosztaly
Laboratériumi Osztaly
TEFONAZ Laboratérium
A NAH altal NAH-1-1341/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratoérium.
9024 Gyér, Josika u. 16. Tel.. (96)418-044, Fax.: (96)418-068

IVOVIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Telepiilés- és kornyezet-egészségiigyi kémiai és mikrobioldgiai laboratérium

Iktatoszém: 56-1055 /2021

Minta sorszam: 56-1-3008

Oldalszam: 2/2

Vizsgalt komponens Koncentracio Vizsgalati modszer
indenol(1,2,3-cd)pirén ng/L <0.005 MSZ 1484-6:2003
Policiklusos aromds 9002
szénhidropénsk pg/L <0.10 MSZ 1484-6:2003
Megjegyzés:

A vizsgalt jellemzék szempontjabél a tsbbszor médositott 201/2001 (X.25.) Kormany rendelet szerint a vizminta nem
esik kifogas ala.

A Cianid, vizsgélatot a-Gy6r-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal Kémyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztély Kornyezetvédelmi Mérdkozpont végezte. A NAH éltal NAH-1-1275/2019 szamon
akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.

Gy6r, 2021. 10. 11.
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Horvath Ildiké Kutas Mirjam \/ Hauptmann Gabor
laboratériumi vezetd osztalyvezetd é/( laboratdriumi vezetd L( -

szin, szag vizsgalata nem akkreditalt médszer
Hidrogénperoxid tartalom vizsgalata nem akkreditalt médszer.
visszavont szabvany: visszavont, de szakmailag jovahagyott szabvany

A vizsgélattal kapcsolatban a megrendeld az eredmények kézhezvételétdl szamitott 8 napon beliil tehet irasbeli kifogast. A
vizsgalati jegyz6kdnyvet csak teljes terjedelmében szabad lemasolni, kivonatolasdhoz a kiadvanyozo irasos engedélye
sziikséges.




